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EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Centro Nacional deRegistros':::: ::::.::::::-::::::

San Salvador, 18 de diciembre de 2017

Señorita

Presente

En atención a Solicitud de Información No. CNR-2017-0260 de fecha 14 de
diciembre del presente año, en la cual solicita lo siguiente: "El Acta de Liquidación
del Contrato de Obra No. CNR-LPINT-01/2013-CNR-BCIE correspondiente al proyecto
denominado "REHABILITACiÓN DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS
DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS EN AHUACHAPÁN" y los anexos que son
parte de dicho documento.

Según la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, sobre el proyecto
de Rehabilitación de Inmueble para Oficina Administrativa del CNR en Ahuachapán,
respecto al acta de Recepción Provisional y Definitiva no tenemos, ya que se hizo la
liquidación unilateral. Por lo que se anexa el acta de liquidación unilateral.

Atentamente,

Licda. Fátima Mer Huezo Sánchez
Oficial de f rmación
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Cenlro Nacional de Registros 

EL SALVADOR 
UNAUONOS PARA CRECER 
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ACTA DE LIQUIDACION UNILATERAL 

CONTRATO: LPINT-01/2013-BCIE- CNR, PROYECTO DE REHABILITACION DE INMUEBLE 
PARA OFICINAS DEL CNR EN AHUACHAPAN 

Reunidos en el nuevo edificio para Oficinas del CNR en Ahuachapán, los Señores: Lufs Rodrigo 

Marchelli Campos y Gustavo Antonio Amaya Abarca por parte de la Unidad de Seguridad Institucional, 

Ricardo Hernández, Yanira Cardona Rodríguez, Claudia de Sandoval, Osear Hernández, y Santiago 

e Ernesto Pérez, por la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento; Cesar Rafael Nuila por la Unidad de 

Control Patrimonial, Jaime Domingo Menjivar Álvarez por la Coordinación de Servicios de Telefonia, 

DTI; Carlos Enrique Serpas Flores, por la Coordinación de Soporte Técnico, DTI; Gandido Rafael 

Rosales Beltrán. Telecomunicaciones de la DTI; siendo los profesionales y técnicos mencionados 

personal que labora en el CNR;  por R. D. CONSULTORES y 

Roberto Castro Neyra, Administrador de Contrato. Para verificar la condición actual de los equipos y 

mobiliario suministrados e instalados bajo el mencionado contrato por la contratista Proyectos Ejecución 

y Control S.A. como parte del proceso de liquidación descrito en el segundo párrafo del Art. 116, de la 

LACAP. 

Para realizar esta actividad cada uno de los técnico y profesionales en las diferentes especialidades 

comprobaron si hubo o no suministro, si se realizó o no la instalación y se verifico el funcionamiento del 

equipo y mobiliario existente, de acuerdo a las especificaciones técnicas, plan de oferta y planos 

constructivos que forman parte del contrato, siendo los resultados de esta verificación los respectivos 

informes por especialidad que forman parte de la presenta acta y que se anexan a continuación. Y para 

los fines concernientes y dar fe firmamos la presente Acta de Liquidación Unilateral, a los seis dfas del 

0'10._ : 6 
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ACTA DE RECEPCIÓN DE MUEBLES 
DEL PROYECTO: 

"REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS EN AHUACHAPAN" 

Reunidos en el sitio del proyecto por parte del CNR: el Arq. Osear Hernández, 
Monitor del Proyecto; Lic. Claudia Guiselle de Sandoval Coordinadora de 
Proyectos de Infraestructura GIM; el lng. Roberto Castro Neyra Administrador del 
Contrato y por parte de R.O. Consultores S.A. de C.V. el Arq.  
Gerente de Supervisión, se procedió a la revisión y cuantificación de los muebles 
suministrados por la empresa Contratista PROYECO por medio de la 
Subcontratista OLINS S.A. de C.V., verificando el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y plan de oferta, en cuanto a la calidad y dimensiones de 
los mismos, dando por recibidos los siguientes: 

39 INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 

40 MOBILIARIO AUTO SOPORTANTE 

40.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO "A" 
40.1.1 (MUEBLE DE PERSONAL OPERATIVO) 

40.1.2 Escritorio Operativo de 1.20 m x 0.70m (incluye porta teclado 
C/U 37.00 y oorta CPU ) 

40.1.3 Archivo robot con rodas confiouración B/B/F C/U 37.00 
40.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO "B" 

40.2.1 (MUEBLES ATENCION AL PUBLICO) 

40.2.2 Escritorio Tipo Atención al Público de 1.00 m x 0.60 m (incluye 
C/U 8.00 porta teclado y porta CPU) 

40.2.3 Archivo tipo robot con rodos configuración BIB/F C/U 8.00 
40.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO "C" 

40.3.1 {MUEBLES ATENCION AL PUBLICO) 

40.3.2 
Escritorio Tipo Atención al Público de 1.20 m x 0.60 m (incluye 

C/U 3.00 porta teclado y porta CPU) 
40.3.3 Archivo tipo robot con rodas confiauración B/B/F C/U 3.00 
40.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO "D" 

40.4.1 (MUEBLES DE JEFATURAS) 

40.4.2 
Escritorio Semi·ejecutivo en " L n de 1.53 m x 1.68 m ( Incluye 

C/U 2.00 porta teclado y porta CPU ) 

40.4.3 Credensa Independiente del escritorio de 1.53 m x 0.45m C/U 2.00 

40.4.4 Archivo tipo robot con rodos tipo B/B/F C/U 2.00 

40.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO "E" 
40.5.1 (MUEBLES PARA USUARIOS) 

40.5.2 Superficie de trabajo de 2.00 x 0.60 mts. {incluye porta C/U 1.00 teclado v porta CPU) 

40.5.3 
Silla Semi-ejecutiva tipo B de tela con apoyabrazos y altura 

C/U 1.00 ajustable 
41 SILLERIA 

41.1 SILLERIA TIPO SECRETARIAL 
41 .1.1 Sillería tipo secretaria! con brazos C/U 48.00 
41 .2 SILLERIA TIPO SEMI EJECUTIVA 

41 .2.1 Sitleria tipo Semi ejecutiva con brazos C/U 2.00 
41.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS DE ESPERA 

41 .3.1 Sillas de esoera con aoova brazos C/U 28.00 

·ººº'"": 



42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALAS DE REUNIONES 
42.1 SALA" A" 

42.1 .1 Mesa de reunión tioo Ovalada cara ocho personas C/U 1.00 

42.1.2 Sillas semi- ejecutivas tipo B de tela con apoyabrazos y altura 
C/U 8.00 ajustable), Archivo tipo robot 

42.1.3 Archivo tipo robot C/U 1.00 
42.2 SALA " B" 

42.2.1 Mesa de reunión tipo Redonda de 1.50 mts para seis personas C/U 1.00 

42.2.2 Sillas semi- ejecutivas tipo B de tela con apoyabrazos y altura 
C/U 6.00 ajustable), Archivo tipo robot 

42.3 SALA "C" 
42.3.1 Mesa de reunión tipo Ovalada para doce personas C/U 1.00 

42.3.2 Sillas semi- ejecutivas tipo B de tela con apoyabrazos y altura C/U 12.00 aiustable), Archivo tipo robot 
42.3.3 Archivo tipo robot C/U 1.00 

Aclaramos que los muebles indicados en la partida 42.2.2 correspondientes a 
Sillas Semi-ejecutivas tipo B, PROYECO suministró sillas tipo secretaria!, sin 

• 

embargo dicho mobiliario fue utilizado por el personal del CNR a partir de la toma • 
de posesión del Proyecto el día 11 de Octubre de 2014, razón por la cual ya no fue 
posible el reclamo y la devolución de las mismas a PROYECO, por lo cual se dan 
por recibidas. 

En señal de conformidad con lo descrito, firmamos la presente acta, a los 7 días 
del mes de Noviembre de 2014. 

Li n 

Ar
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION 

CONTRATO Nº CNR-CPINT-01/2013 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA 
LA"REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS EN AHUACHAPAN" 

A través de la presente hago constar, que de acuerdo a lo establecido en el Art. 128 de la 

LACAP, a lo expresado por la Administración Superior anterior por medio de nota 

referencia CNR/DE/0412/H2941/14, remitida al Ingeniero  represéntate 

legal de R.O. CONSULTORES por el anterior Director ejecutivo Dr. José Enrique Argumedo, 

informándole que los servicios de supervisión se prolongarían hasta la ejecución de la 

garantía de cumplimiento del Contrato No. CNR-LPINT-01/2013-CNR-BCIE 

11 REHABIUTACIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO 

NACIONAL DE REGISTROS EN AHUACHAPAN" y la estimación del Gerente de la UCP, de 

que era conveniente que los servicios de consultoría para la supervisión del Contrato No. 

CNR-CPINT-01/2013-CNR-BCIE, realizada por R.O. CONSULTORES, deberían finalizar el día 

31 de octubre de 2014, el CNR ha recibido los Servicios de Supervisión parte de la 

empresa R.O. Consultores S.A. de C.V. durante el periodo comprendido del 20 de mayo al 

31 de Octubre de 2014, periodo dentro del cual mantuvo el personal técnico necesario 

para realizar el seguimiento del proyecto y, atender de forma oportuna las solicitudes y 

generación de información que el CNR ha requerido, lo cual puede constatarse a través de 

las diferentes documentos emitidos como: anotaciones en hojas de bitácora, 

correspondencia enviada y recibida entre el CNR-Supervisión-Contratista, informes, actas 

de reuniones, Acta de toma de posesión del Proyecto, Acta de liquidación Unilateral 

llevada a cabo por parte del CNR, siendo que esta documentaciones mencionadas están 

incorporadas en el Informe Final de Supervisión y que por lo tanto respaldan de forma 

satisfactoria los servicios brindados por la empresa supervisora en el período mencionado. 

En vista de lo anterior, doy fe, los servicios recibidos por el CNR. 

     
lng. Ro rt Castro Neyra ~"".:.~ ...:'t .. ~.'!~<{; .. 

::t.., -r.. &-i'' .... ~ Administrador del Contrato . §: ~~ ~~ ~S 
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• • 
INFORME GENERAL DE ESTADO ACTUAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 

PROYECTO: •REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS EN AHUACHAPAW 

UBICACION: SEGUHDA AVENIDA SOR Y TERCERA CALLE PONIENTE, No 3·1, EN LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN 

PROPIETARIO: CENTRO NACIONAi. DE REGISTROS 

FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 

DESCRIPCION UNIO CANT l!STAOO 
ESTA SE REClllERION SERECl8ERON SE RECIBl!RON 

OBSERVACIONES FUNCIONANDO MANUALES GARAllTIAS CAPACITACIONES 

INSTALACION 01! l\IRE. ACONDICIONADO 
UNIDAD C:ONDENSADORA 
UNIOAD CCINOENSl\rY'llU UC-01 u. 1.00 SUIAIN§TRJ\00 SI NO NO NO m11BAJllNOO EN OPTIMA rr NDI •• NES 
UNIDllD EV.aPnRADORA 
UNIDAD EVAPORAnn<u UE-01 u. 1.00 SUl.llNISlAAOO SI NO NO NO TRl\81\Jll.NOO EN OPTIMA rmmrr10NES 
UNIDADES TIPO PAQUETE 

TRABl\JANOO EN OPTIMA CONDICIONES. NO se 
UNIDAD TIPO PllOUElE UPl\-01 u. 1.00 SUl.llNISTRJ\00 SI t~O NO NO INSTALO Filmo METÁLICO, PRESENTA FURO 

DESECHAD' e 
lRl\DllJANOO EH OPTIW\ CONDICIONES, NO SE 

UNIOAO Tf'O PAQUETE UPl\-02 u. 1.00 SUMIMSTRJ\DO SI NO NO NO IHSTllLÓ FILTRO METÁllCO. PRESENTA Filmo 
_"': ___ tAftf 1: 

TRA8AJAHOO EN OPTIMA CONDICIONES. NO se 
UNIJAO 1 IPO PAOOl:TE UPA-03 u. 1.00 SUMlNISTRADO SI NO NO NO INSTALO 1'11..TRO METÁLICO, PRESENTA FURO 

DESECU6Dl.E 
UNIDAD t!PO PAQtJETE CENTRO DE COMPUTn 

LOS EO\Jf'OS NO FUNCIONAN 
AUlOMllTICAMENTE POR FALLA EN OOC Y SE 

DEJllRON Ml\NUlllMENTIE. LA INSTITUCIÓN 
UNIDAD 1PO PAQUETE UPA·041\ U. 1.00 SUMINISTRADO SI NO NO NO CONlRl\TOLOS SERVICIOS oe INSTAlACION oe 

TERMOSTAIDS PROVISIONALES PARA SU 
FUNC"DNAMEllTO, REllLIZAOOS POR THERMO 

lOS EOUl'OS NO FUNCIONAN 
/IU IOMll TICAMENJE POR FALLA EH ooc y se 

DEJllRON MANUALMENTE. LA L',ISlllUCION 
UNDAD TIPO PAQUETE UPA-048 u. t.OD SUMINISTRADO SI NO NO NO CONTRATO LOS SERVICIOS DE INSTALllCION oe 

lERMOSTllTOS PROVISIONALES Pl\RI\ SU 
FUNCIONAMIENTO, REALIZADOS POR nlERMO . --

UNIDADES TIPO MINI SPLIT 

UNIDAD TIPO MINI SPllT UC/FCIMS-01 u. 1.00 SUMINISTRADO SI NO NO NO TRAUllJllNDO EN OPTlt.IA CONOJCIONES, SE 
~ l"'n1J"Tnn1 or.• thT" 

NO ENFRlll MOMENTllNEAMENJE, llEMPO 

UNIJllO Tl'O MINI SPLIT UOfC/MS-02 u. 1.00 SUMINISTRADO SI NO NO NO LENTO PARA PRODUCIR FRIO. DESDO A OUI! 
LAS TUDERIAS ESTÁN CONGELADAS. NO SE - - r.iwmno " " ' "'"" 

UNIDAD Tf'O MINI SPLIT UCIFCIMS-OJ u. 1.00 SUMINISTRADO SI NO NO NO lAAOAJllNOO EN OPlllM CONDICIONES. NO SE 

- rn ......... ni:untn 
CALENTª""R DE AIRE "'"'SISTEHCIA ELÉCTIUCl\I 
ClllENTAIJOR DE l\IRE PROPORCIONAL DE O O KW (CON SG. 1.00 SUUNSlRl\DO NO NO NO NO NO ESTA TRAl!AJl\NDO POR FALLA EH EL OOC 
~ A...,...r. PAllll Arn<>1 An .o.~""''" 
CANAUZACION Y AlAMllRAOO DE ALIMENTACION SG. 1.00 SUMHS1RAOO NO NO NO NO NO TTENE OBSERVACIÓN c1t:rn11rA 

CONTl\CTOR l\UTO·MllNUAL (OE DOS POSICIONES) u. 1.00 SUl.11NISlRAOO NO NO NO NO NO ESTA lRABAJANOO POR Fl\LLll EH t::L DOC 

CONlfROL AUTOMATICOTIPOOOC: 

CONtROl.AOOR TIPO OOC u. 1.00 SUMINISTRADO NO NO NO NO NO FUNCIONAN Y SE OCSCOHOCE EL ESTADO 
FN nr n: ~F cur1,1eNmAN 

14.8.2 SENSOR OE TEMPERl\1URA DE /IMOll:NIE u. 1.00 SUMINISTRADO NO NO NO NO NO FUt'CIONAN y se OF.SCOHOCE El ESTADO 
l'N nllt: !:I' l'Nl:lll'UTau• 



14.8.3 SENSOR DE HUMEDAD RE1.A TIVll OE AMBIENTE u. t.00 SUMINISlR/\00 NO NO NO NO NO FUNCIONl\N Y SE DESCONOCE EL ESTllOO 
"W'""<:I: . '"nN 

14.8.4 SENSOR DE AUPERIOS PARA CONOENSAOOR DE u. 2.00 SU~llNISlRl\00 NO NO NO NO NO Fl/NCIONllN Y SE DESCONOCE EL ESTADO 
nan1u:-n: l'Nntoe~r:~ · ·--

IU.5 SENSOR OE /IMPERIOS PAR/\ EVAPOR/\OOR oe u. 2.0Q SUMINISTRllDO lnaruu:..., NO NO NO NO NO FUNCIONAN y se DESCONOCE EL ESTllOO 
s:t, -··r- ce -· ·-· ·-- ""iKn.N 

14.11.6 
SENSOR oe PRESl'.lN PAAI\ MONITOREO OE ESTl\00 u. 2.00 SUMll~SmADO NO NO NO NO NO FUNCIONAN Y SE DESCONOCE EL ESTADO 
FI. ~nr nr: AIR" l'N """ ~r: "ª'"'""u..,,. N 

14.8.7 SENSOR DE PRESION PAR/\ MONITOllEO oe PASO DE u. 1.00 SUMINISTRADO NO NO NO NO NO FUtlCIONllN Y SE DESCONOCE El l:STAOO 
1 A•ne nna r.A• CMT&rvv> ""' ~ ·~ "" cu...1v:Nm.t.N 

14.8.8 CANALIZACK)H Y ALllMBRllDO DE CONlROL TIPO OOC S.G. 1.00 SUMINISTRADO NO NO NO NO NO FUNCIONAN Y SE DESCONOCE El ESTAOO 
lit! g• '" .,., ~- ·-· ,., .. ~ ... 

H.8.9 PROGRAMACIÓN DE CONTROUIOOR S.G. 1.00 SUMINISTRADO NO NO NO NO ESTOS NO EST/\N FUNCIONl\NOO. DEDICO A LA 
r•<T6 nr: ,.. nro -n 

14.B.10 UPS PAR/\ AUMENTACDI ELECTRICA OEL CONTROL u. t.00 SUMINISTRADO SI NO NO NO tlO llENI! OBSERVACIÓN nnn 

14.9 CIRCUITn" DE REFRIGERACIÓN 
14.9.1 "RCUITOOE REFR"""llllC""" PAAJl l ll"ft ""-01 S.G. 1.00 SUMINISTRADO SI NOREOUIEHI! NORE~""'RE r.in RF.OUIERE NO TlE""' oo=RVAC""" 
14.9.2 rH>CUnD nr: REFR"'ERllCION PARA UCIFCJM~-01 S.G. 1.00 SUMINISmAnn SI NOA(OUIEAE ""'REDUll'llE tlO REOlllt.RE NO TIENF OBSEAVACION 
14.9.3 1r.mcuno ni: RFFRIGFRl\Cll'IN P/\RI\ 11r11.cn,tc:.n2 S.G. l.CO SUMltllSTAAOO SI NO REQUIERE NOREOUIERE Nrl RE0' 'l"RE POSIBLI' FUCJ\ "" <:AS 
14.9.4 CIRCUllO ne REFRIGERAClóN PARA UCJFCIMS-03 S.G. 1.CO Sil MINISTRADO SI NOREOUIERE MnREOUIERE NOREOUIF.RE NO llF.NE OBSERVllCll'W 

t5 SISTEMAS DE OISTR18UCIOH DE AIRE Y SOPORTES 

15.1 
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE !SUMINISTRO, 
n"TDRNn Y ª'RE EXTERIDl>I 

15.1.1 
SISleW. DE DtSTRIOUCON DE AIRE (OUCTOS AIGIOOS 

S.G. 1.00 SUMN!Sllll\00 51 NOREOUIERE NOREOUIERE NOREOUIERE NO TIENE 06SERVACIÓN ,y r.1 o:x- '"'I PAIU "" n1 

15.1.2 SISleMA DE OtSlRIOUCION oe /\IRE (DUCTOS RIGIOOS S.G. 1.0Q SUMINISTRADO SI NO REQUIERE NOREOUIERE NO REQUIERE NO llENI! OBSERVACION lv e• cx•n• ""' a•n• • IDA.nt 

15.1.J 
SISTEMA OE DtSTRlllUCION DE AIRE (OUClOS RIGIOOS 

IV PO cxono Cr• DAft& O •D& M S.G. 100 SUMMSmAOO SI NOREOUGlE NOREOUtERE NO REOUl(;RE NO llENE ODSERVACIÚN 

15.1.4 SISTEMA DE OISlRtDUCION DE AIRE (OUCTOS RIGIOOS S.G. t .00 SUMINtSlRllOO SI NO REQUIERE NOREQUERE NO REQUIERE NO TIENE OBSERV/\CION 
'""' E!lllllESI ~ !JP~;¡ 

15,\.5 SISlEM/\ DE DISTRtBUC N DE AIRE (OUCTOS lllGlooS s c. 1.00 SUMINISlR/\00 SI NOREOUIERE NOREOIJERE NOREOUIERE NO TIENE OOStRVACIÓN lv~-··-·--·nana11p•n4A""ªn4A 

15.2 AISL>.M1'""'0 LAMINADO PAR/\ EX'"' RIOR NO REOIJIERE NOREOUIERE ~REQUIERE 

15.2.1 AISUIMIENTO ~~~~A!"' CIRCUITO 0€ S.G. 1.00 SUMNSlRJ\00 SI NOREOUt:RE NOREOUIERE NOREOUIERE NO TIENE OBSERVACION 

152.2 
AISLAMIENTO LAMINADO PMll CIRCUITO DE S.G. 1.00 SUMINISTRADO SI NOREOUIERE NOREOUIERE NOREOUIERE NO l!ENE OBSERVACIÓN · 1np··-·--·~ ..... - .. 

15.2.J 
AISLl\MIENTO LAMINADO PARA CIRCUITO DE 

S.G. 1.00 SIJMINISTRl\00 SI NOREOUIERE NOREOUIERE NO REOIJIERE NO u:NE 08SERVACIÓN tnc .. .,.._,.,.tp"'"" 

15.2.4 
AISLAMIEHTO UIMINADO PARA CIRCUITO DE 5.G. '00 SUMINISTRADO SI NOREOUIEAE NOHEOUIERE NO REQUIERE NO TIENE OOSERVACIÓN ._ B~ . onr: - --"'- -

S.G. NO~~·~ne NOREOUl~RE NO llENE OBSERVACION 15.2.5 '• -· ª"~Nm LAMINADO P• ªª OUCTn<: DE Uf>A-01 1.00 ~"MINISTRllDO SI NORE"''"'RE 
15.2.6 li•"'LAMii'NTO LAMINADO PARA Duc1nc DE Ul'A.02 S.G. 1.00 SUMINISmAnn SI NO REQ!,!!iiRE NOREOUl"RE l!Q Rl!OUIERE NO TIENF OBSERVACION 

15.3 SOPORTES METÁLICOS (EXT?;RIORES E INTERIORES) NOREOUIERE NOREOIJIERE NOREOUIERI! 

15.:U SOPORTES METALICOS PARA CIRCUITO OE SG. 1.90 SUMIMSlRAOO SI NO REOIJIERE NO Rl!OIJIERE NOREOU1:ne NO TIENE OllSEllVACIÓN 
BliEBKili&CIÓN n¡¡ 11~1:~1 

15.3.2 SOPORTES METÁUCOS PARll CIRCUITO 01! S.G. l.OD SUMINISTRADO SI NO REOIJIERE NO REQUIERE NOREOUIERE NOlléNEOBSERVACIÓN 1nr• - -. --

15.3.3 
SOPORTES METALICOS PARA CIRCUOO DE S.G. 1.00 SUMINISTRADO SI NOREOUIERE NOREOUERE NOREOUIERE NO TIENE OBSERVACIÓN 

1 m: urn=rit'"-"' 

15.3.4 SOPORTES METAUCOS PARA CIRCUITO DE S.G. 1.00 Sl/llAINISTRAOO SI NOREOUIERE NOREOIJIERE NO REotllERE NO TIENE 09SERVACIÓN 
BlifBl!.iilM~N o¡¡ l&!ECIMS:!l.l 

15.J.S "ClPORTES M!:TÁI ... OS PARA OUCTOS 0E ui:.111 S.G 1.00 "'1 •~s'IRl\DO SI NO REDlllERE NO RE"''"'RE NORE"''"'RE NO TIENE ODSERVAC....., 
15.J.G "n"' n~cMEl) ICOS PAllA DUCT"" DE U/'A:O\ S.G. \.00 SUMINISlRAOO SI NDR"Cll"ERE NO REOillERE >la REQttlERE NO llENO: ODSERVAC°'N 
15.J 7 SOPO.,...,r MET ' • s PAR/\ our-mc; DE UPA.n, S.G. 1.GO SUMINlsmAOO SI NO REQUIERE NO REQUIERE NOREOU'" RE NO TIENE OBSERVACIÓN 
15.J.8 <>n<>nDTES METJ ' oros PAAA nrn "TTl" UE UPA-03 s.r.. 1.00 .s1wth15TU ... tv11 SI NOREUl•~ne NO REQUIERE ~REOUIEllE NO l1ENE-Ol1S(!RVANl'W 

15.3.9 
SOPORTES METI LICOS PARA OUCTOS DE Ul'A-04A. UPA S.G. l.OQ SUMINISTRAIJO SI NOREOUl:RE NOREOUERE NOREOUIERE NO TIENE OBSERVACION 
~'" 

15.4 TERMOSTATOS 

15.4.1 TI!RMOSTATO oe CONTROi.. lJPO DIGITAL oe UWI ETAPA u. 1.00 SUMINISTRADO SI NO NO NO NOllENEOOSERVACIÓN ... ~ ... ~. ·~ '11 

15.4.2 
TERMOSTATO DI! COITTROL TIPO DIGITAL UE UNA ETAPA u. \.00 SUMINISlRllDO SI NO NO NO NO llENE OBSERVACIÓN pa-• up .. ,.., 

15.4.3 TERM051A10 OE CONmOl Tiro DIGITAL DE UNI\ ETAPA u. 1.00 SUMINISTRADO SI NO NO NO NO TIENE OOSERVACIÓN ln•RA un•.., 

e • 
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15.4 . .a l"!!-.~~::.~A!? DE CONTROL TIPO DIGITAL DE UNA ETAPA 

15.5 IPROTECTORES OE VOLTAJE ESTADO SOLIDO 

15.s 1 IPROTEClOB m1F/\s1co oe AL io v BAJO VOLTAJE CON 
__ • _ l~BS(JN DE l'AfE PAR/\ UC-01 

15 5 2 
PROlEClOB TRI' SlCO DE ALlO Y 01\JO VOLTAJE CON 

. . 1"11/EQ.O:lf'lN ni: l'A<:F PARA UPA.DI 

15 5
.3 !PROTECTOR lRll'ASICO DE ALlO Y Bl\JO VOLTAJE CON 

. ··-·---.... ·1 nF FA.C:S: PARA llPA.D' 

Q 

u. 

u. 
u. 
u. 

1.00 SUMINISTRADO 

1.00 SUl.llNISTRADO 

1.00 SUl.llNISlRADO 

1.00 SUMINISTRADO 

SI NO 

SI NOBEOUll:HE 

SI NOREOUIERE 

SI NOREOUERE 

• 
NO 1 NO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

NO REOUIERI! NO REQUIERE 

NOREOOClll! 1 NOREOUJERE 

NO TIENE OBSERVACIÓN 

NO TIONE ODSERVACIÓN 

NO TIENE OOSERVACIÓN 

NO TIENE DeSERVACOO 

15 5 4 PROTEClOR THFÁSICO DE ALTO Y 111\JO VOLTAJE CON U. 1.00 SU~INSlRl\00 SI NO REQUIERE 

~~ F ·P · 
NO REQUIERE 1 NO RllOU!EHI: NO TIENE OBSERVACIÓN 

PROTF.CTOR mlF SICO DE ALTO Y Dl\.IO VOLTAJE CON U. 1.00 SUUINISTRAOO SI NO REOUl:RE 1 NO REOUIERE 1 NO REQUIERE 1 NO TIENE OBSERVACl'.>N 
OOJVCRSlÓN OE. FASE PARA UPA.Q4A 

5 5 G ¡PROTECtCIR lRIFASICO DE AllO Y 01\JO VOLTAJE CON 1 U. 1 UJO 1 SUMINISTRADO 1 SI 1 NO REQUIERE 1 NO Rl!OUlERE 1 NO RCOUll!RE 1 NO TIEtlE OBSERVACIÓN 1 
. . INVERSIÓN DE Fl\SE PA"'" '"ª n.on 

15.5.7 GU D/\MOTOR INCLUYECONTA . R PARAUE-01-. U. 1 1.001 SUMINISTRADO 1 SI 1 NOREOUIERE INOREOUERE 1 NORE~I NOTIEtl· DSEBVACÍÓN 1 
15_6 PROTECTORES DE ALTA Y BAJA PRESION PARA 

rnul'RES.OR 

15.6.1 IPRESOSTAlOS DE ALT/\ Y 81\JA PRESIONPARI\ UC-01 

15.6.2 IPRESOSTATOS DE ALTA Y BAJ/\ PRESIÓN PARA UPA-01 

15.6.3 IPRESOSTATOS DE ALTA Y Dl\JI\ PRESIÓN PARA UPA-02 

15.6.4 IPRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA UPA-CJ3 

15.ti.5 IPRESOSTAlOS DE ALTA Y 81\JA PRESION Pl\RA UPA-04A 

15.15.6 IPRESOSTAlOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA UPA-048 

15.7 ITUBERl.M.DE DRENAJE 

15.7 .1 ITIJBERIAs DE ORENllJE {CON ACCESORIOS) PAR/\ UE-01 

15_7_
2 
l~ERIAS ÓE DRENAJE (CON ACCESORIOS) PARA UPA· 

15 7
.3 ¡TUBERIÁS DE DRENAJE (CON ACCESORIOS) PAR/\ UPA· 

. 02 

15.7_.¡ f~RJAS DE DRENAJE (CON ACCESORIOS) PARA UPA· 

15 7 5 lltJOERIÁS DE DRENAJE (CON ACCESORIOS! P/\RA UPA: 
•. n•A 

15.7_6 l~~ERIAS DE DRENAJE (CON ACCESORIOS! PARA UPA· 

15.7.7 i!!!?.~!l~':5 PE DREN/\JE (CCÍN ACCESORIOS) PARA 

15.1.! l~~;~~~S DE DREN/IJE (CON ACCESORIOS) PARA 

15.7.11 l~~!if _!s DE DRENAJE (CON ACCESORIOS) PARA 

15.8 iltANOEJA OCU>RENA.11: 

15.8.1 !BANDEJA DE DRENAJE (CON ACCl!SOOIOSJ PAR/\ llE-01 

15.9 IANTIVIBRAOORES 
15.9. 1 IANlMORAOORES TIPO PAD PARA UC-01 
15.11.2 11\NTIVIBRADORES TrCI PAD PARA UE--01 
15.9.3ANTIVIORAOORES TIPO PAD PAllAUPA-01 
15]f.41AN!IVIBRADORES 11PO PAi> PARA UPA:02 • 
15.9.5 IANTIVIBMDORES TIPO PAO PARA......U.f>A..-03. 
15.!l.li IAN11V18RAOORES TIPO PAO PA!'A UPM!M. 
15.9.7 IANTIVIBRi\oORES TIPO eL\0.PllM. UPA-™A 
15.9.lllANTIVJll!WX)RES TFci PAD PARA UCIMS-CJI 
15.11.11 IA!ffMl!flADORES TIPO_PAO PAR/\ UCIMS--02 

15.9.IO,At(!M!!RJ\OORES TIPo PAO PARA UC/MS_-0.J 
15.1 BASES METÁLICAS 

15.10.1 IBASE METALIC/I PARA W:--01 
15.11 loiFUSORES_V REJILLAS 

15 1 t I ¡DIFUSOR LINEALES llPO SLOT PARA SUMl'llSTBO OE 
. . ·-r•~ <:r Of:OI; 1.0·. LARG04• n·1 

u. 

u. 

u. 
u. 
u. 
u. 

S.G. 

S.G. 

S.G. 

S.G. 

S.G. 

S.G. 

S.G. 

S.G. 

S.G. 

S.G. 

u. 
u. u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 

S.G. 

u. 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.1111 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

UJO 

4.00 
4.00 
0:00 
G.00 
0.00 
G.00 
8.00 
G.00 
uo 
4.00 

1.00 

0.00 

SUMINISTRADO 

SUllllNISTRADO 

SU~STRADO 

SU~SlRAOO 

SUMINISTRADO 

SUMINISTRADO 

SUMINISlRADO 

SUMINISTRADO 

SUMNISTRAOO 

SUMMSlRAOO 

SUMINISTRADO 

SUMINISTRADO 

SUMINISffiADO 

SUMINISTRADO 

SUMINISTRAOO 

SUt.UN!StnAOO 

SUl.!INISTRADD 
SUMINIS'IRADD 
SUMINISTRl\00 
SUMINISlRADO 
SUMINISTRllDO 
SUMINISTRADO 
SUl..iNISlRAnn 
SUMINISTRADO 
SUMINISTRADO 
SUMINISmAl'ln 

.SUl.IHSlRAtlC 

SUMINISTltl\00 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

51 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
SI 
Si 
SI 
SI 
:il 
SI 
SI 

.fil 
SI 

SI 

SI 

NO REOUIEllE NOREOUIEllE 1 NOREOUll!lll! NO TIENE OBSERVl\CIÓN 

NOREOUERE NO REQUIERE 1 NO REQUIERE NO llENE OBSERVACIÓN 

NOREOUIERE NO REQUIERE 1 NO REQUIERE NO TIENE OOSERVACION 

NO nEOlllERE NOREOUlERE 1 NOREOUIERI! NO TCNE OBSERVACIÓN 

NOREOUIERE NO REQUIERE 1 NO REQUIERE NO TIENE OBSERVACIOtJ 

NOREOUERE NO REQUIERE 1 NO HEOUIERE NO TIENE OBSERVACION 

NOREOUIERE NO REQUIERE 1 NO REOUIERE NO TIENE OBSERVACIÓN 

NOREOUEHI; 110 REOUERE 1 NO RF.OlllERE NO TIENE OASERVACDN 

NOREOUERE NO REQUIERE 1 NO Rl!QUll;RE NO TIENE ODSERV/\CDN 

NORl!OUIERE NO REQUIERE 1 NO REOVIEnE NO TIENI! ODSERVACQN 

OOREOUIERE NO REOUIERE 1 NO REOUIERE NO TIENE OBSERVACIÓN 

NOREOUF.RE NO REQUIEfU< 1 NO REQUIERE NO TIENE OBSERVACIÓN 

tlOREOUERE NO REQUIERE 1 NO REQUIERE NO TIENE ODSERVl\CIÓN 

NOREOUIERE NO REQUIERE 1 NO REOUIERE NO TIENE OBSERVACIÓN 

NOREOUIERE NO REQUIERE 1 NO REOUIERE NO TIENE OOSERVACION 

NOREOUERE NO REQUIERE 1 NO REOIJERE NOTIENE OUSERVACIOU 

NOReOUIERE TllOJ~EOUIEREJ NORe~_UJEflE 1 NOTIENEODSERVACÍÓN 
NO REOUIERE 1-NO nEOU!!'RE 1 NQ REQlJiEREI NO TIENE oesERVACÍÓN 1 
NO RF.OIJERE NO REQU_IERE NO.REQUIERE NO TIENE OJ1SIIBlll\CION 
NO REOUIERE __ l_w_BEOUIERE LBiif!EOUIERE 1 NO_ TIENE OBSERVACION 
NO nEOIJl:RE 1 NO REOJJJt'OEJ NQ.fi¡¡Q\/_IEBIL 1 NO TIENE ODSERVACION 
NO REOUIERE 1 NO REJ)UIEltF....L!i!IB.EOUIER.E_ I NO TIENE ODSERVACIÓN 
NOREOUIERi: 1NOREOUIERE1 NOREO.l!lfRE_ I NOTIENEOASERVl\CIOH 
NOREOUERE 1 HOBEOUIERlo.J _NOREOUER.E_j___ NO.J!e!ilBIOSÍ[RVACw'w 
NO REOUIERE_ I NO RECIJIEFIE...1...00 REOUISRE 1 NO TIENE OBSERVACION 
NO ~R_!L ( No-Rl:"CúíeRE 1 NO REQUIERE 1 NO TIEN!i OOS!¡RVAcióN 1 

NOREOUERE t~REOUIERE NOREOU.ERI' NO TIENE 08SERVl\CÍÓN 

NORECIUIERE NO REQUIERE NOREOUIERF. NO llENE OBSERVACIÓN 



1' 11 2 OIFUSOH urff:Ali:Siií·o SLOT l'/\HI\ ní-iOiíNO fl( 
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u 6.001 
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llltl 
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15.11 g REJ ILLA or: Hn_orlNO MUL 11f'[ RíQ11AO/\ 24º)(24' --__ u_._ 2\!!!_t SUl.llNISTRAOO. 

15 11 10 HEJlllA OE RC:lOl!NO 2.rx:14· u 1 ()11 SUM~llSTRllDO 
;~ 11.1i l!liJLl,AOCR[lOllNO<OºXIL_ ~ ~ HIO su1.m1s1füiiil 

_1~ 11.12 1!1;,!!_LA~.nt;_IOl.!!.!Q..!i:)l14" --- _ _ U ~llll _!i_ut.IWllSIRllOO_ 

1, 11 lJ REJLl.11 O.E llJMI\ UE t.lllí: f;lt IERIOI! CON f.1/ll ll\ lJ 1 o<I SIJ~UUISTllAllO 
:___ ,...CIM.Q!.l.!ll!Vt;m urxu· _ ___ ____ ' · 1 
15.12 PLÉllUM DE ACOPLE PARA DlfUSORES 'f REJILLAS 

1
, ;-::--;- PtÓIU~tDE AC:Ol'U:: Plll!A lllfllSOIU; S 1 INl·l\LES lh-.0 
" • :iLQLJl.llfiGO ·•11.!!l . __ _ S .G SlJMUilSTR/\00 f 1!1 

1, 12 2 l'tENU~1 UE /\COl'lE l'llR/\ OIFUSOl!LS l.INl:/\ll S 111'0 S G 1 r:>.• S lll.111J1Slf1All(l 

SI UOHt:OUl(f1[ IJO Hl:Ollll.lff tlU nt.OUll.Hl f.10 llftlf nno;rnvAclOt1 
--

m uonro111rnr llO lt[QUl(Rf llO llFOIJU'lll· UO llíNE OllSER'lllCIÓN 

U011[0UICRI: 110 11HiF. onsrnv11c1ou 

" f-''º·"'""''lli-. -'-º'~º"""' 1-11011rnu1Ei7i: --NU ll(NE OOSEllVACOi 
SI 11011rou1rnr: NO llEOUIERC: 110 m :ou1r:m: 110 llt:llE OIJSEl\VACION 
S_I_ NQ.RE-Ul!!.fJU;· · llO l!!;J,Jll!Wt;_-, -,.¡(} llfül\JJEm: No-1.ENijºiiusrnvAC:ll.'IU 
51 119 nr.ouir.ni; "'º 111!1)\llfllr: 1 "º m:OUIEl!E tlO 111'11!! O!lSCllV/\CIOU 1 se--.: _NQ_l!í. .. OUlrr!f' - ,IÓ Hr~oVifBiI tlO ".l:OlllEllE - 1~0 llENI! OllSf.H\IACiOu::::::::_, 
SI 110 fl(QUIEll!; NO m:ou1rnt: NO flt:OUIERE llU fltlfü ousrnv11c1cm -=--: <;1 ,-110 nrnu1c:nr: .rlO rirniiii:m.;..:¡ ·;. 10 1li:ot111ZHE-= uq nt;ti(oosrnv. AC•Ou - -

. __ s1 tlO llf.:.Ol!!!J.!!:.. llO 11[ 0110'11[ _ l_!O ll(OUICRf _ , llQ llENE OOSf:RV/\C~)ll 

SI ''º llCQUl(Rr fJO fll UIJl(Rt: tlO fiíOlJIEHI 110 111 Nt: ou ·,1 RVACIÓll 

SI 110 HHJllll'.llf; 11om:mn~nc 

=·-

¡-
t /9 íl[OUl[fl( uo fl(Olll(llt: uo 1"_111: on"rnv11cl011 SI llO Rl'OllQ' IU· 

-~ 

SI UOHEOIJICRE llO IU'Cllll[llE tlO ll[OUll"HI. IJO 1101f UllSl. H'IACll.lN 
-"-· _ ·_ ~~00'! --·· __ . __ - -
1512.3 l't(flUIA UI: l\COl'll'. Pl\llll uin1sonrs 'f Rt:Jllll\S s G. 11.ú!) SUt.1~11Slr!/\OO '.· I 1 110 H[OUl[f!I! . t/O f1[1Jl1~· 11L 
-- MUl.llf'ERf:Q(l!J " _ ~ __ --- _ 1 · 

tlO HUJIJA nr 110 11rur 011c;rnVA< 11.:m 
110 11rnc uusrnv116óii 
110 HEll!; OllSl'l!V/\CIUN 
t1i[1_Ji]i¡: OUSEllVl\CIOll 
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1' 12 1 l'l.ÍNU~f DE /\COPIE PllRI\ Rf:.lll.l/\ DE 101.{/\ llí: /\UIE ... G 1 •XI sw.11n1s fll/\IJO 
~. ·_ E!\.l(~H " . ' rm llENE OUSERV/\CIÓN SI NORECJlllEllE 

110 m oü1rm. ¡ 1m 11ro1111.1u. 
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16.4 FILTROS OE AIRE __ 

164, I FR. mos UE l\IRÍ; !.'[ IÁLK:OS (ll\VMllES) 1'11111\ Ut-:H 56 
1--- -- -- -

1G 4.2 f"ILIROS OE /\lflE METAi ir.os (11\V/IUL~ S) PAR/\ Ul'/I 01 S .G 
-- --

flO flEOUIE'f1í: 1 ESlAtl INSllllAOOS LOS 111; f/\llllle"A. f OS 
-f - . _ __ l;_l,LA_! f.5 S..Qtl IJ\;~l:Cllr\lllE:i 

llO 11í.OUl='lll' ES 11\IJ INSTl\tAOOS LOS OC íAURICI\. 105 
. '" . ______J;Jfill.fS.SOtl »C!il'b!!Wlá.._ 

UOHt:ulln:llE 1 ;;;ouirni; --
Num,otnt:ui: 110 m:OtJIER( 

2 00 I 110 SUMUllS lll/\OOS IJ'J 

l .o.1 NO Slll~WllS 1111\UOS fl() 

16J 3 Fii IROS UE /\!RE METÁLICOS (L/\V/\OU'SI f'Mlt\ Uf>/\ 02 S.G 
-- --- -- --

1(,.1_4 ílLTROS Oí: /\lllE ME rAucos (l.AVl\OlF.S) P/\R./\ UPll OJ SG 

1:n.111us Uc lllR( METAllCOS ILAV/\nt !'';) f'/1111\ Uf'I\ . SG. 

"º IU "OUl~RI! F51All lt151fll.AOOS tos ur: l'llUlllCA. LOS 
. - _ · _ ____ C"Jl!!IXS so~ Pl'Sl:C!lllOLl:S l 

tlO l!E0lfl"f11! (Sl/\tl lllSTALJ\UUS 1 US IJI: 11\llllK'.A. l 0 5 
_ ·· : __ ___ cu111.r.s !iO!l~riru..i;.:; _ 

110R(Oll1(11[ NORf:UlllEllE 

--
llO Rl:Olll(llE llO RCOUl(fll.! 

--- --
110 REOUlflll: llUHEOUll:f(f-

2•XJ llO SUMINIS IHl\IJ(JS NO 

1J~t ~10 SIJMINISlfllllJOS 11() 

-- · ---
2.00 110 SIJMINISTRllOOS NO tlO HC:OUléUE rn.4 s 

111. - ·-- --- -- --16..I 6 runos m ; lllRE MEIAllCOS (LAVl\Oll::31 P/\flA UI'/\· S.G _ O~P 1 .00 "º Sto.lr~s IRl\IXlS -- llV t llQ~(O[ - NORfOlllflll' uonrouirnt 
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l:Slf\11 INSTlllAOOS LOS 01: íl\ORICA, l OS 
__ (;ll!lJ.t:;liQN DCSl:Cl 11\Qlt;:i_ 

l <;t/\tJ INS lllL./\DOS LOS m: f'AUIUCJ\, LOS 
WALC5~:i((;U!lU)J;f,..._ _ _, 

Ce:. JltC l)ll"'l..o llern~ --
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INFORME GENERAL DE ESTADO ACTUAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 

PROYECTO; "REHABILITACIÓN CE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS EN AHUACHAPAN" 

UlllCACION: SEGUNDA Alll!NIOA stm Y nl!CEAA CAUt: POHIEHTI!. No ~-1. fN LA CIUDAD Y OEPARTAlolENTO DI! AllUACllAPAN 

PROP!eTAAIO: CEHJRO NACIONAi. DE REGISTROS 

FECllA: 1 DE llOll1EM8RE OE 2014 

Partida DESCRIPCION UJIO CAHT EITADO DTA SE llECllllEIUOH HllCCIRllOH Sii llECINUIOH 
fU"CIDHANDO llAHUAlU oAllAHTIAs CN'ACITACIO"H 091!111/ACIONH 

24 u•• DI! VOZ Y DATOS 
24.1 c••• •arv 1~51 PARA DATOS Nllll!L 1 

24.1.1 Surrlnhlm • ln11o1oci6n ele conoclor lllOWlllr AJ•S CAT-llE do a e/u .ao SUMINISTRADOS SI NO AEOUIERI! NO R!OUIENE NO REQUIERE LOS 4 CONECTOl!ES se ENCONTRARON ....... INSTAlADOS Ell LOS CABll!S 

24.15 
SumlfullfO e lnt•olectbn de Pltch Panel .Modlalar par• 2• rJu 1.00 SUMINISTRAOO SI NO REQUIERE NO REOUIEA~ llO REQUIERE INSTALADO Ell RACK PROVISIOllAI. DE O.O.TOS ~ 
puertos CAT-!iE aitv-do""" 24 "Cui.- P<lt1" R,1°45 CAT·6E VOZ. PROPIEDAD DEL CNR 

2415 Onftl>ldof dt ublt fpo ~:lo de 1 RU. w 1.00 SUMINISTllAOO SI NO REQUIERE llO A!OUIERE NOREOUIERE INSTALADO EN RACK PROVISIONAi. 01! O.O.TOS Y 
llOZ PROPIEDAD DEL C!iR 

EL CAOLE SE ENCOHTAO CONECTORIZAOO EN 

2•.110 C..~lt UTP CAT-6E 2• AWG. BOOlllA 0.71 SUMINISTllAOO SI NOREOUIERE llOREQ\llERE NOAEOUIERE EL EXTREMO OE AAEA DE lRAllAJO Y EN 
CUARTO DE COMPUTO NO ESTA84 

COfl~ClnR•"..,.. 

14.Z CMILEAOO !STRVCTURAOO PAAA V~NIVEL 1 

24.2.1 
s..-"° e .,,laladón do conector -.i>r RJ4~ CAT-6E de B ..... '°º SWONISTRAOOS SI NOREOUIERE NO AEOUIERf! NOREOUIERI! LOS 4 CONECTORES SE Et-.'CONTRARON 
PIM•. INSTALADOS EN LOS CADl.ES 

2•.2.2 
Sun'iN•tto e WllldlciOn de Paldl PIMI ""-' para 24 e/u 1.00 SUIMllSTRADO SI NO REO\JIEA! NOREOUIERPl NOAEQUERE l~Al.ADO EH RACK PROlllSJOHAI. DE DATOS Y 
---~-CA••• --~-con'• Qud<Potl RJ"'~CAT~ voz PROPIEDAD-· ruft 

24.2.3 Onlo- dt cable lipa duelo oe 1 RU. e/u 1.00 SIPMllSTRADO SI NO REOUllEAE NOHEQUIERE llOAEQUIEAE 
INSTALADO EN RACX PllOlllSIONAL 0E DATOS Y 

VOZ. PROPIEDAD DEL CNR 
EL Cl\SU: se EllCONTRO CON!CTORIZADO 1!H 

242.6 Cable UTP CA T-6E 24 AWG. llal>ln .. 0.10 SUMINISTRAOO SI NO llEQ\JIERE llOm!OUERE tlO REQUIERE ELEXlMMOOEAREAOE TRAIA.JO Y Ell 
CUAllTO CE cóW'lllQ NO ESTABA 

~"""rTnAtZAOO 

zu "A"'"ª""ES 00 PARA DATOS NIVEL 2 

OE LOS &I COllECTORES, 1 NO l!STA11At4 

2•3.1 
SU<l'Ulltl<O • 1111talad6n ele caneCIOf modulef RJ45 CAT·BE de B rJu IM.00 SUMINISTRADO SI l.'O REQUIERE NOREOUll!RE NO REQUIERE CONECTORIZADOS Ell AREA 0E ATENCION AL 
pinH. CLIENIE Y LOS 64 NO ESTABAN 

CONltcTOAIZAOos EN CUARTO 01! eóMPU10 

Sumirlitl•a e fn1C..9"06n d• Patch Pantl IAodu!ar p1fa 24 
INSTALADO EN RACK PROVISIONAL. DE CATOS Y 

2• 3.5 
puedo• CAT-OE ""'11""°""" 24 Quid! Pod AJ-<45 CAT-4E 

rJu JOO &UlolllnSTRADO SI NO REQUIERE llO REOUIEllE NO RCOUIEAE voz. PROPIEDAD DEL CllA. uuo se ESTA 
UTlLIZANOO PARA TONOS De TELEFONIA 

24.U CWt .. dof ele cable Upo Mio do 1 RU "'" 2.00 SUl.lltl!STAAOO SI NOREDUIERE llO REQUIERE tlO REOUlERE INSTALADO EH RACK PROVISIONAL DE DATOS Y 
V~ PROPIEDAD nr:1 CNR 

EL CABLE SE ENCONTllO CONSCTORIZAOO EN 
EL EJlTREUO DE AREA DE TRAllAJO V EN 

••.3.10 ClllleUrPCAT4E24AWC llobinu uo SVY.INISTRAOO SI tlO REQUIERE NOREQU:ERE NO"EOUERE CUARTO DE COl.oPUTO t«> ESTABA 
CONECTORIZADO. CtlR REAUz0 

r~RTIACAe"'" 

2•.• ~9lRUCfURAOOPARA VOZlllVEL 2 
DE LOS 4l CONECTORES. 1 NO ESTABAN 

244.1 ~e 1n11..,cr6n de coneaor- R.145 CAT-61: ele a rJu '2.00 SINHSTRADOS 61 NO llEQ\JIERE NOAEOUIERE NO REQUIERE 
COIECTORIZADOS Ell AREA DE ATENCION AL ..... ClENTE Y LOS U 10 EST~ 
CONECTORIZACOS Ell CUARTO De CÓMPUTO 

24.4.2 5""'"'iSlro e 1,,.._ de P- P-~ ~"' 24 f:/u l.llO SUMNSTRAOOS SI NOREOVIERE NOR!OVIERE NO REQUIERE 
lllSTAV.00 EN RAC< PROVISIOHAI. DE Lll\ I OS Y 

--n•• ..... ....,, --~ .... •4 ª""'Pon ~s CAT'4E vn-. """""'~n ""'' "llR 
Sum-o 1 lrlslollcilln de Plkll P1MI M- ~ 2• INSTAlAOO EN RACK PROVISIOHAL DI! Ql\TOS Y 

z•.4.:i .... "°' CAT« """°"° CGn 24 QWc:k POll RJ ... 5 CAT1!E <1• 100 SUi.llHISTRAOO SI NOAEOVJERE NOREQIJll!RE NOAEOUIERE 
-PnpAx• VOZ. PROPIEOAO ot;L Ctlff 

2•.•·· OrdenadOf ele cable •po dudo de 1 Rll ""' 100 SUMINISTRADO 61 NOREOUIERE NO REQUIERE HOREOVIERE 
ltlSTAU\00 EN RACK PROVISIONAL OE DA TOS V 

VOZ PR""'EOo\D DEL CNR 

24 4.5 S..tft'tósllv ...... iac.6n ele Palctl Cord de 3 P•H CA T-6E el~ noo SUMIN<STRADOS SI llO REQUIERE NOREOUIERE HOREOUIERE 21 PATCH DE 3' COLOR VERDE. FllliROH 
UTILll..lOOS PAAA TElEFONIA 

25 Ellt.ACl!I MULTTPARES 



El CAl!l.E FUE su.llN:STRAOO SIH 
CONS.luOHES, SIN EMBARGO V. COMl'AfitA OE 

251 Su~111a e •nttai:.adón de CC!e de 2S~11os Ca1 3 mi 7100 SllMIMSTllAOO 61 1'10 REOlllERE NOREOVIERE NOREOUIERE TElECOUUN1CACICNE5 (TELEFÓNICAI UTILIZÓ 
DICHO C'DlE Y REAUZ.Ó LAS CONl!JCIOtlES 

PARA SU l'\JHCl()W&UIENfO. 

2'2 - e ntlll•ci6n de Patdl Panel MOdolof pazo 24 c/11 100 SUMOMSTRAOOS S I flOREOVIERE NO REQUIERE NO REOIJIERE INSTAIJIOO EN RACK PRCMSION"I. DE DATOS Y 
lout ,,.,.CAT-8e••--- 1' Ouod<.,_, RJ-4SCAT·~E VOZ PROPIEDAD nc:1 CNR 

2U Onltnadordo c.able 11po duc'o do l RU Ch 1.00 SIJUIMSTRAOO SI llO llEOUIERE HOREOUIERE llOREOUIERE INSTAIJIOO EN RACK PRO\/ISIONAI. DE DATOS Y 
VOZ P~IEDAD"~' l":NR 

SOLAMEl'ITE 6E ENCOHTRO ELCADl.E 

25.S lns1aladl>nde,.tlt01inelld•gbloinulllpo< e/u rua SUMlli!STRAllO 61 NO REQUIERE NOREOUEllE NO REQUIERE INSTAV.OOMUI. TIPAll DI! 25 PARES, SlN 
TfllMINACIÓN EN EXTREMO DE lA CALLE Y 

EXTREMO DEL 04Sln1BUIDOR INTERNO. 
a l!A'l.ACE DE F.O. MULTIMODO 

2S t ---•lnl o lnslaltciOn do fibta Óplica Molllmodo pare 1-
"" 75.0I S\/MlfllSTRADO NO NOREOUCfRE NO llO REQUIERE POR lA RAZON QUI¡ HO ESTÁ CONECTOAIZADO 

O hl!l>S G2 5 mic:nrneo ""'º !XTERIORES. induro cm'°'<i6n NO se PV!C€ Rt!MJZAA V. CERTWICACIÓH 

2112 Sumlftislla e ln110tad6n do ODI' de 24 puo~os c.ar¡p<los con 18 

""' 1.1111 6t.e.1Wll9TTIADO NO NO REQUIERE HOREOUIERE NOREOIJl!RE 140 ESTA INSTAV.00, SE ENCUEITTRAN EN 
•-.......... srisr CAJA 

1113 ~ o lnslalteóll• de ContCIOtM W- ST THREAT ctu 1200 SUMINISTRADO NO NOREOUl!RE NO NOREOUIERE se EllCONTAARDN 12 CONECTORES ST E/I 
LOCK CAJA 

164 6umnrtll0 e ins lolac:illodo Potdt con! do F.OM.M. °"Fin do2 
ctu 4.00 SUMINISTRADO NO NO REQUIERE NOREOVIEllE NOREOUIEAll se ENCOHlRARON 4 P,o\TCHCORO &T·6T EN 

'-1r0· CAJA 
ZI OTROS 

213 l#'S 20 KVA ·l'RUe ON llHI! • 20&1120 (- espocik.odonet 
e/u l.00 SUM:NSmAOO SI NO NO tlO SE REOUEREN LOS MANUALES. GARNITIAS Y 

SISTI!MA DE POTENCI.\ IMHlERRVMl'IW.) CAPACITACIOllES 

JO 
INSTALACIONES De CAB~DO T TERMICDS 1 TAllU!ROS 

11 JO_, T••• EROS El.ECTlllCOS 
T1~waponi slst"""' ~ ST·H!, lnltslal 12lll20llYAC42 

3041 upados. 5 htlos, bilmls do 15011m11et1os. Mldl liONlP, lncS..,. <I• 1.00 SIJl,llNISTRAOO 51 NOllEOUIERE NOREOUIERE NO REQUIERE NO HAY OBSERVACIÓN 
,.M•las y....._. __ ....._ 18 • ,n.&tjp 

Tobl .... TG. lnlt1ie<I 12Dl10I YAC. esp&Ciol - ~ lonnloos se Et.'COllTRO UN TVSS (SUPRESOR DE 
30•20 11s1.i-.. 5 l'itos. ban•• oe 600 aonprrios. Main IOONJP. e/U 1.0ll SWINISTAAOO SI llO NO REQUIERE NO TRANSCIEllTE), El CUAL ES OE lZllKA Y ESTA 

inclu)'e .......... 1 ~ 1 • 250N3P • 1 • :IOONlP + 1 • FUNCJONANOO ....,.,, + TVSG 1nnw .. M-~ Sa ... ,.,n 
T•llltt• TGN, lrilUioo 120l2ll9 YAC 42 Hpa::io .. 5 hlol, bllTOs 

304.21 de :JOO -·"'"· s;., "'""'· lncllqe .......,,. y polallu<ión. 1 • et .. l ... SWINISTRADO SI NO NORECUIERE NO NO SE ENCONTRO El TVSS 
~r + 1 • 225N:JP + 1 • 125A/3P • l • 2QIV3P + TVSS GOi<.\ 

1 ...... , .. ,.~ .... , ... n 
Tablo,. TGE. lnltslco 120t20I Y~ •2 e1pa::ios, 5 hlos, b111Ta1 

30.4.22 de 300 amponas. Sin Mo"'- I~ ,....,., .. y pol.1riU<l6n. t · du 1.1111 SUMINl61'llADO SI NO NOREOUIERE NO NO SE ENCOIHl!Ó EL TVSS 
50A/3P • 2 • 70AtlP • 3- lON31' + 2· 20Ar.IP + TVS9 601!.\ 
1.._ • .,,,,d, .. o 
l•bltfo TG IJPS, Woslco 1201208 VAC li .......... 5 ,.~ SE \/ERll'lCO OUE se EllCUfffTRA INSTAl.AOO 

304.24 btrrH dt 150 ampeties,Sln Ma:,, , ....,,_,_ 11m1les y uu 1.1111 SUMllllSTRADO SI tlO llO REQUIERE NO UN ltlfERRUPTOR DE DOBLE nno QUE 
2 • 7111.UP u.-0 "-•••o·O ~"'"~ • BYPA~" V llPS 

l2 ~·ROi 

n .1 ~o e in•blo..on de Rog11aftll'.ilorna e/u 1.00 SllMtfflSTRAOA 11 NOREOUIERE NOREOUIERE llO REOl/IERE SE ENCUEllTRA FUHCKlllAHOO 
,o\CTUAUlfmE 1!6T-' fUNCIOllANCO, PERO SE 

Er«:OmRO DAOOS EN El SJSTEM.\ 
6UMINISTllO DE l'RANSFERENOA AUTOMATICA IT-' CE AUToMATlCO, OEDIOO-' FALTA DE EH~ROIA 

32.3 4DON.JP, JF, 120t20llV. U8ICAQt, l!H CUARTO CE TA8lEROS <Ju 1.00 SUMIMST~ 6t NO NO NO EL~CTRICA. !l CUl\l SI! REOUIRIO OEl 
EtECTmcOS. SERl/ICJO OE MAHTE,....IENTOCORRECTIVO DE 

lA EMPllE&A ELECTROIOOEGAS. 
l:lll~INISTAA.NT" ..,.: DICll"' ~n• •~ 

JJ SISTEIM DE RED OE TI 
» .t !ll!lTFltA DE -"DE TU'RRA PARA TABLEROS 

&umlrftlro e lnt1•- do Red ele Tierra 11111. Talllctos 
Gone11lu. lndUJO calllOs do apra.m.ciOn .,.,.,.~• en Jo SE HIZO COHSUL T ,o\ /\ SUPERVISION SOOAE 

Jl 11 0arn d• Ton1• Otner3t de TIOrra, lu unlone1 imll• cable J .,, 1.1111 &UMINISTRAOA S1 NOREOIJIERE 110 REQUIERE NO REQUIERE IAED;C10N OE RED DE TIERRA. COHFIRMANOO 
blrra1 da Utrn debef' str con solldadun. eao:f:rmiea. d ~e oue 61 IE REAUZO 
r-'-~C11Mde11etd9.......__cfe·-""""• t1D 

ll 12 S-.ftill"' • 1Mlaloo6n dt eo-1 ... bam t""' ban• ). lnduye 
i•k'ffores. ae- oana 111 (idr-Mn • I• _,.d 

cJu 1.llll llUMl,.STRADA SI NOREOUIERE tlO REQUIERE llO llEOUll!AE NO PRESENT/\OPSERVACIONES 

33.2 SIST!MA OE RED OI! TIERRA PARA CUARTO CÓMPUTO 

-iSllDe las10•:>&tcle ReddeT•,,,.p..a. sioltfN clo-y SE H>ZOCONSIJl.TA-' &OQRE 
datos, lndqt catllñ de •Pt0ainllacidft caneo.dos en .. U.na IHST,o\U\oOff CE REO-DI! TIERRA. 

33.2.1 d• Tam11 G•nt'* de lTuR. las unbnes ank'• cable r b1rru di slg 1.00 NO SUMINISTRADA NO . . CONflAIMHOO OU! NO SE REAi.iZO DE.8100 Al 
lilrr• dtb1n Hr con sold1Gut1 eiotima. •I caW. uüll1do ESPACIO REDUCIDO lll!1. .IARolN, POR llABER 
ltatta de Ht d• l"ftlve des---• 1IO 00St21R"""" 

ll.2.2 lluminitlnl e lft>1olteo6n Ot COMCIOt bOtrl ( - borra ). lncl_,. <lv 1.00 SUMINISTRADA SI llOREQUIERE tlOREOUERli HOREOUIERe NO PRESENTA OBSERVACIONES adbdorn ~s.,1tasur.·ad6nara· ... -d 

a 
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35 

35 1 

JG 

3112 

SUBESTACION 
Sumtnhlro e lnstalodón d& 1ubostitd6n 1ipo pod movrifM 
yoft;ai,.e ,-.nrnario 13 2 l\/ 1e~n::loari0 120a0h 22Sho lndl.l)"o 

1 ""'"~1lawo ffDO codo lenninates 1uoo codos 
PLANTA DE EMERGENCl.11 

~inta de emill'J'UflOC':a (G•r.erndort ttft: 80~wat1S (1 DO KVAt • 
fJ<11t11n11.a de rn:tntell,miento JlOf 2 años n~rr FG WILSON 

CoerooMdor ~;.,,, 
----Gl!ittna• 

•::::::J 
:.:::> 
o 

U'Oebtos, 9PS~ Pi.mas d~ tmergenae1 
ln!••••llt ; y Monle......,nlo 

'° 

cJu !CO SUMINISlll.\O/\ 

----

olQ 103 SUMINISTRAOA 

~CTu_f;~ ¡-io)l ~' 

~
~ ~,, "~ ....... ¡ 
~ Ml~!!!IWMJ~T~~. ~~' 
~% ~j;· ~~~-· 

SE f:l'EOtJIERa:: OE LOS UAMJALES. GMtANJIAS SI NO NO •~N01'1DllE? 
Y CAPACllAC!O!IES 

l.APL).UtA.tt•STAl.AUo\ESVE 12!>-KVA LA 

rn "º flO tlO RAIEHIA ESI ... OA(IAOI\ EJ(ISIE FUGA Etl El 
ESCAPF. . Al TAUOUE lE FAlTA T'iAUPA OF 

A"' IA Y 1/ISOR OE lllVEL 



ANEXO DEL INFORME VISITA Al CNR AHUACHAPAN El DIA 06NOV2014. 

!W2t~.J ---- ~ fsiSJiEM.Aii>.i: ;c~f;TVl%t ~~~ ·• • 4 )(~y ·.~'-. 'li .. ~ . •, ~· ,¡¡ ESTADO MANUALES GARANTIAS CAPACITACIÓN OBSERVACIÓN 

22.1 
Suministro e instalación de conector modular NO NO ESTAN CONECTORIZADOS LOS CABLES AL NVR 
RJ45 CAT-6E de 8. SUMINISTRADO - . -

(GRABADOR) 

22.2 Placas de l. 
NO 

NO SUMINISTRADAS - . . 
SUMINISTRADO 

Suministro e instalación de Patch Panel 
SUMINISTRADO 

22.3 Modular para 24 puertos CAT-6E cargado con 
NOISTALADO 

. - - SE ENCUENTRA DENTRO DEL CUARTO DE DATOS • 
24 Quick Port RJ-45 CAT-6E. 

22.4 Ordenador de cable tipo dueto de 1 RU. 
NO 

NO FUE SUMINISTRADO 
SUMINISTRADO - . -

LOS PATCH CORO DE 3 PIES ESTAN EN EL CUARTO 

22.5 
Suministro e instalación de Patch Cord de 3 SUMINISTRADO DE DATOS, PERO NO FUERON INSTALADOS PARA . - -Pies CAT-6E. NO INSTALADO INTERCONECTAR LAS CAMARAS CON LA RED DE 

CCTV. 
CAMARAS 

22.6 
Suministro e instalación de Cámaras de 2 SUMINISTRADAS 

NO NO NO 
LAS CAMARAS SUINISTRADAS NO CUMPLEN CON 

Mega Pixeles. NO CUMPLEN LA RESOLUCION POR SER DE 1.3 MP 
TDR 

EL NVR FUE SUMINISTRADO Y SE ENCUENTRA EN 

SUMINISTRADO 
SU CAJA DENTRO DEL CUARTO DE DATOS, NO FUE 

Suministro e instalación de Servidor de INSTALADO Y ESTA INCOMPLETO PARA 
22.7 

Grabación 
NO INSTALADO NO NO NO 

FUNCIONAR DEBIDO A QUE NO TIENE DISCO 
INCOMPLETO 

DURO INSTALADO PARA LA GRABACION DE LOS 
VIDEOS DE LAS CAMARAS. 

Switch Distribución Layer 3 - 24 Puertos 
NO 

22.8 10/100/lOOOTX - 1 lOOOBase·SX (ver 
SUMINISTRADO 

NO NO NO NO FUE SUMINISTRADO 
especificaciones) PoE 

22.9 Cable UTP CAT-6E 24 AWG. SUMINISTRADO 
SE TIENEN ALAMBRADOS CON UTP LOS PUNTOS - . - DONDE ESTARAN INSTALADAS LAS CAMARAS. ' 

22.10 Monitor LCD 18.5". 
NO 

NO FUE SUMINISTRADO - . . 
SUMINISTRADO 

. ~.~ ;:t:ml.C:1j ·, , __ J.iil ~·· r:"'f• •w. l'.te'l'I-"•·~, · 

k . : .... .... ... ·'TI':" - . 
1 

Gabinete de Piso de 19", capacidad de 45 RU, NO FUE SUMINISTRADO, 

28.1 
color negro, cierre por llave, bastidor o rack NO 

1 

NO SE NECESITA DEBIDO A QUE LA USI - . -
delantero desplaza ble, puerta frontal SUMINISTRADO PROPORCIONO UN GABINETE DE PARED 
reversible, que Incluye kít de ventiladores. ABATIBLE. 

28.4 Suministro e instalación de Regleta multltoma SUMINISTRADO - - - SE ENCUENTRA DENTRO DEL CUARTO DE DATOS. 

1 

• 
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Suministro e instalación de Panel de Control, 

31.1 Interface de conexión al sistema de Auditoría 
de ingresos. 

Suministro e instalación de lectora de 
31_2 

prm<imidad 

Suministro e instalación de TARJETA DE 
31.3 

PROXIMIDAD 

Suministro e instalación de CHAPA 
31.4 

MAGNÉTICA DE 600 LBS. 

Suministro e instalación de CONTACTOS 
31.5 

MAGNÉTICOS P/PUERTA 

Suministro e instalación de SISTEMA DE 
31.6 

RESPALDO (Batería y Cargador) 

31.7 Mano de obra de Instalación 

31.8 Cable UTP CAT-3 24 AWG. 

~~Al rP.RC:í:ii"EcmQ.~19iijJf~.í.~C(NDL<JS1.itf .. ,''' ~~-'.~ 
13.6.1 

Tubería Acero galvanizado 2" C-40 Incluye 
anclajes 

13.6.2 
Tubería Acero galvanizado 2 1/2" C-40 

incluye anclajes 

Gabinete con manguera y Extintor de 
13.6.3 

Polvo químico seco Incluye se1'alización 

13.6.4 Válvula Compuerta de 2" 125 psi 

ESTADO MANUALES GARANTIAS 

NO 
NO NO 

SUMINISTRADO 

SUMINISTRADO - NO 

SUMINISTRADO - -

SUMINISTRADO . NO 

- -
SUMINISTRADO . -

NO 
NO -

SUMINISTRADO 

NO - -
SUMINISTRADO 

SUMINISTRADO - -

ESTADO MANUALES GARANTIAS 

SUMINISTRADO NO NO 

SUMINISTRADO NO NO 

SUMINISTRADO NO NO 

SUMINISTRADO NO NO 

CAPACITACIÓN 

-

-

. 

-

. 

-

-

-

CAPACITACIÓN 

NO 

NO 

NO 

NO 

OBSERVACIÓN 

NO FUE SUMINISTRADO 

SUMINISTRADO, INSTALADO PERO NO 

CONECTADO VA QUE NO EXISTE EL PANEL DE 
CONTROL DE ACCESO. 

SUMINISTRADAS, FUERON ENTREGADAS A LA 

UNIDAD DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL. 

SUMINISTRADO, NO INSTALADO, NO 

CONECTADO YA QUE NO EXISTE El PANEL DE 

CONTROL DE ACCESO. 

NO SUMINISTRADO, NO INSTALADO, NO 

CONECTADO YA QUE NO EXISTE El PANEL DE 
CONTROL DE ACCESO. 

-

-

OBSERVACIÓN 

NO 

NO 

. . 

La manguera no corresponde con especificaciones 

técnicas y normativas de seguridad. 

No posee extintor de Polvo Químico Seco y las 

dimensiones del gabinete no cuentan con los 

requerimientos técnicos, 

No se puede comprobar la presión por no contar 

con la bomba de agua. 

La salida de descarga de la manguera es de 1 W' 

2 

' 



44 EQUIPOS DE'EMERGENCIAS COMPLETOS ESTADO MANUALES GARANTIAS CAPACITACIÓN OBSERVACIÓN 

44.1 
EQUIPO DE EMERGENCIAS CUARTO DE 
CÓMPUTO 

Se Cuenta con el tanque de gas pero no se 

Suministro e instalación de equipo de 
puede verificar si es un agente limpio ya que 

emergencias para cuarto de cómputo y 
no cuenta con el certificado del agente. 

servidores de 36.09 mt3 de volumen. 
El tanque de agente no se encuentra instalado. 

44.1.1 Incluye tanques de gas (agente limpio), SUMINISTRADO NO NO NO 
No se pudo verificar los certificados de 

tuberías, panel de control, detectores de 
calibración de los sensores detectores de 

humo y calor, aspersores, alarmas audibles 
humo y calor y su programación dentro del 

y visibles. Etc. 
panel de control. 
No se pudo verificar que las alarmas cuenten 
con los requerimientos de ley. 

44.2 
EQUIPO DE EMERGENCIAS EN ARCHIVO 
CATASTRO 

Se Cuenta con el tanque de gas pero no se 

Suministro e Instalación de equipo de 
puede verificar si es un agente limpio ya que 

emergencias para cuarto de archivo de 
no cuenta con el certificado del agente. 

documentos de Catastro, de 84.20 mt3 de 
El tanque de agente no se encuentra instalado. 

44.2.1 volumen. Incluye tanques de gas (agente SUMINISTRADO NO NO NO 
No se pudo verificar los certificados de 

limpio}, tuberfas, panel de control, 
calibración de los sensores detectores de 

detectores de humo y calor, aspersores, 
humo y calor y su programación dentro del 

alarmas audibles y visibles. Etc. 
panel de control. 
No se pudo verificar que las alarmas cuenten 
con los requerimientos de ley. 

44.3 
EQUIPO DE EMERGENCIAS EN ARCHIVO 
REGISTROS 

Se Cuenta con el tanque de gas pero no se 

Suministro e instalación de equipo de 
puede verificar si es un agente limpio ya que 

emergencias para cuarto de archivo de 
no cuenta con el certificado del agente. 

documentos de Registros, de 71.48 mt3 de 
El tanque de agente no se encuentra instalado. 

44.3.1 volumen. Incluye tanques de gas (agente SUMINISTRADO NO NO NO 
No se pudo verificar los certificados de 

limpio), tuberías, panel de control, 
calibración de los sensores detectores de 

detectores de humo y calor, aspersores, 
humo y calor y su programación dentro del 

alarmas audibles y visibles. Etc. 
panel de control. 
No se pudo verificar que las alarmas cuenten 
con los requerimientos de ley. 

3 

.. 



45 ALARMAS, DETECTORES V EXTINTORES 

Suministro e instalación de detectores de 

45.l humo y calor, alarmas visibles y audibles. 

Panel general 

45.2 Suministro e instalación de cilindro 

Extintor de 10 libras, del tipo polvo químico 

seco ABC, incluye manguera, boquilla, 

soporte ¡) pared, señt11ización e 
instrucciones de uso. 

45.3 Suministro e instalación de cilindro 

Extintor de 15 libras, del tipo polvo químico 

seco ABC, incluye mangucrn, boquilla, 

soporte í1 pared, señalización e 
instrucciones de uso. 

45.4 Suministro e instalación de cilindro 

Extintor de 10 libras, del tipo Dióxido de 

carbono, incluye manguera, boquilla, 

soporte a pared, señt1lización e 
instrucciones de uso. 

Sistemás Electrónico78e Seguridad del CNR 

Unif de Segurid¡':{ lnstituclonal 

e:;, 
~ 

e:> 
h 

1 

.. , -.., 

• ESTADO MANUALES GARANTIAS CAPACITACIÓN O llSFRVACIÓN 

NO 
SUMINISTHADO 

NO NO 

SUMINISTRADO NO NO 

. 
-----

-

SUMINISTRADO NO NO 

SUMINISTRADO NO NO 

1:üíSR6Clrlgo ~archelli Campos 

Segu/idad y Salud Ocupacion;il del CNR 
1 

Unidad de Seguridad lnstítucional. 

NO 

NO 

NO 

NO 

,...·.,., .:= ...... , 
«,"r~0\.!'1. /.':.· '~ 
, ..._.J-" ' l,l<S\~ 

(/O r.-\\ 
r¡,q-_ l~il ~n'l 

i ílf SUIJP ~r.9 
' lllSiliUl:iOrl~l 
-{' .. ' 
~.""'{¿.,. ·~\"~ 
·~··'e· ' r~C,« ~ .. (•J\. • 

---~ 

No se pudo verificar el plano de diseño con l<1s 

ubic;iciones de los detectores de humo y calor, 

por lo que no se puede dar un dictamen que se 

encuentre suministrados los detectores de 
humo y calor para todas las areas. -

la mslal;:1e1ón de lo~ extintores no es la 

requerida, ya que 2 de ellos Vil se 
desprendieron de la pared debido a los 

temblores. 

La señalización no cs la nonnada y no cuenla 

con las dimensiones requeridas por ley. 

La mstalac1ú11 de los extintores no es la 
requerida. 

La señaliz¡ición no es la normada y no cuenta 

con las dimensiones requeridas por ley 
-

Lil instilladón de los extintores no es la 

requerida. 

la señalización no es la normada y no cuenta 
con las dimensiones requendas por ley 

San Salvador 07 noviembre de 2014. 

 

Vo. Bo. Juan ls1dr,. F1gy roil 

Jeíc de Scgu,zd Institucional 

Unidad de Seguridad Institucional 
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INFORME GENERAL DE ESTADO ACTUAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 

PROYECTO· "REHABILITACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS EN AllUACllAPAN" 

Ull1CAC1011. SEGUllOA l\VENIOll SUR Y TERCERA CllLLE PONIEllTE, llo 3·1, Cll lll CIUDllO Y OEl'llRTAMl:NTO Ot; AllUACHAPÁll 

Partida DESCRll'CION 

27 I EOUIPO=-ll= C.:..Tl:..:V..;:O;..,_ __ _ 
-~ SMiéil Oistnbuoóo L3t•" 3 24 l'uerle5 10110011000TX 

1\!Q!!J.~~ ~)( ¡,.,., cwccir.e.ici:>n..!ill. 

27.2 IROUTEH parn U>t•c11tiJ1 Wllll (••< e•rec l co>Cicnosl 

21:J G!llG 10000.isc SX Síl'CONíCIOlllC 
-~OrRas·-·----- ---

G3trncre d• "''ª d" rn·. c.1p2:.di><l <le .a:l ~ 110;1'11 
28. l ctcrru J'UI t:Jvc. b.1$hdor o rae._ d~antero dt$µifaz:abtr., fnJCft.:J 

fronlíll •evr•sib!J:.JIU~lde ll('!IL!íl!l2!C.L ... 

78 4 1Sumn1'1ro e ons!Dlntilln de Heqtcra n•JUilorn.i 

UlllO 

du l ~ 

~ .... 1 

c;Ju 1 

PROl'IETllAIO: CEllrRO tlACIONAL DE REGISTROS 

FECHA 6 Ot llOVIEMllRE DE 2014 

CAtlT ESTl\00 
ESTA 

fU llCIOllANDO 
SE RECIOICRIOll 1 SE RECIOl~llOll 1 se RCCltllEROtt 

IMllUALES GARNlllllS CAPllCITllCIOllCS ODSERVACIOllES 

~~ ''° ""-""""' 1-- •ID j "º "~- "4 " "'ª""'"" -~" """""' 
ltJO :.uM:tllSmADO r10 NO - NO ! l/O flOUTífl CISCO !941•K9 110 LST•' <.:ONí.ClAIXJ 

Pí.flO FIJllCIOW\ 1110 0P(RAt100) 

:-lj(ji;uMllllS_Tl!AUO tlO -- _ uo ----- - 110 ~r ll(OIJll"llE l'AHll _tl l'llOYI.! IO .. _ NO . _ 

-- - -
11~1 1 NO SIJf.111115 HIAJJO 1 110 1 NO 1 t~O 1 110 SI. nrou1rne f'llflll [L PAOVlC 10 

-4-· SL tti\tl 1•nou111JOY5i. COllflRMA SIJ 
?tl!l I SUJ.llNISllllll'Jl\S 1 110 

1 
110 REOUJ(flE 1 NO flEOllll:l!E l 110 IU:Olll[llE rlJtlCIONllMl(NTO Sltl CMDAllGO 

---'---· - ~~MliliIE.S.W! !itlJ;AJ11 

 
T«nic.o on l(!'tccomu:ucaaon~s 

Oirncción u" 1 ocnclogia de 1.t lnlom"ciói• 
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INFORME GENERAL DE ESTADO ACTUAL DE EQUIPOS Y M9BILIARIO 

PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS EN AHUACHAPAN• 

UBICACION: SEGUNDA AVl!NIDA SUR Y l!RCERA CALLE PONll!NTE, No M, l!N lA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN 

PROPIETARIO; CENTRO NACIONAL DE REGIS'JROS 

FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DE 20t4 

P•rtkl• DESCRIPCION UNJO CANT ESTADO ESTA Sl!All!CllERION 81! RECllERON SE REClllERON ' 
FUHCIOHANDO MANUALES OARAHTfAll CAPAClr ACIONES OBSERVACIOH&.S 

39 IHSTALACION DE MOBILIARIO 
<IO MOBILIARIO AUTO SOPORTANTI: 

4D.1 ,,..,_STRO" INS'l'.ao ·~u DE MOOULO •A• 
40.1.1 11U¡rea1o:oeoca"'n.,AL0Pf;RAT11/0l 

SE REOlllERE OE UNA REVISIÓH GENEAAL. 

40.1.2 
Esctllolio Oper.0"1> d• 1.20 m " o. 70m ( incluye porta le dado C/lJ 37.00 SUMINlsmADO SI NORECUERE 

OEBOO A OtJe SE EHCOHJRARON M081UARDS 

y perla CPU ) 
NO NO CON BURBWAS EN lA SUPERRCIE DE 

lRA8AJO y aue ESTOS PUEDEN SER 
RESUELlDS POR M!!OIO oe LA Gl\RANTIA 

40.1.3 '·-~ - ·-rodoJ oM•- C/U 37.00 ·-- SI NOao::ni1ERE NO NO NO ~NE ~~ERVa"int.1 

40.1.4 8uureR> CIU 37.DO NO SUMINIS'IRAOO NO NOREOUERE NOREOUIERE NO REQUIERE NtKlUN MUEBl.E CUENTA CON BASUREROS DE 
·-· ·~~ ........ ª'A .. "" OFERTA 

<I0.2 ••"MINISTRO F INSTALAC""N DE MtianLO •e· 
40.2.1 '"'UEBlESA~··-~N.&I "''ª'I'~" 

SE REQUIERE DE UNA REVISIÓN GENERAL. 

40.2.2 
EJattorlo llpo Alenctón •I Plibllco de 1.00 m " 0.60 m C/U B.00 SUMtllSlRADO SI NORl!OUIERE 

• DEBIDO A QUE SE ENCONTRARON MOBUARIOS 

~ncluye porta ledldo r porta CPUJ 
NO NO CON BURBWAS EN LA SUPERFICIE DE 

lRABAJO y oue esros PUEDEN SER 
RESUELlOS POR MEDIO DE lA Gl\RANllA 

4n.z,3 A-hhft dina rob""' - --1 co.,n111H21"f11\111 AIRln:: CIU 8.00 su~~·-·oo SI Non~• UIER" NO NO NO TIENE OBSERYACllN 

40.2.4 8Hlnnl C/IJ 11.00 NO SUMINISTRADO NO NOREllUIERe NOREOUERE NO REQUIERE. NINGUN MUESt.E CUENTA CON BASUREROS DE 
•"'••~~~Al DI ao.•--:r..~lrrl" .. 

40.3 l"llMINl"TRO E-•NSTAI ACIÓN oe MODULO • ..,.. 
40.3.1 "·- '"'"A~·-~ .. Al - -

' SE REQUIERE DE UNA REVISIÓN GENERAL, 

40.3.2 
EsClllorlo TIPO Alendón al Público dt 1.20 m x 0.60 m CIU 3.00 SUMINIS'TRAOO SI NOREOUIERE 

DEBIOO A QUE SE ENCONTRARON UOBl.WOOS 

~nclu)'e pou lectado r pol1a CPU)' 
NO NO CON BUABWAS EN LA SUPERFICIE DE 

TRABAJO Y OlJE ESTOS PUEDEN SER 
RESUELltlS POR MEDIO OE LA GARANTIA 

40.3.3 'ª-hlw D-- • -'as -nnouraciiln 818/F CIU 100 SUMIN•~ ·-·· • SI NóREnon:::RJ= NO Nn 

<I0.3.4 s.sweni C/U 100 NO SUMINISlRAOO NO NOREOUERE NO REQUIERE NO REQUIERE NINGUN MUEBLE CUENTA CON BASUREROS DE 
•~• ,.,n......, &I DI ... ni=,.,,.,...,.. 

40.4 SUMINl!ITRO e INSl:'"' "Cll'IN DI". MODULO • o• 
40.41 ce 0E .U:FA'TUD&Cl 

SI! REQUIEAe oe UNA REVISIÓH GENl!RAL. 

40.4.2 
Escttlorio SemHljecullw en • L • de 1.53 ., x 1.68 m ( lnclU)'e CN 2.00 SlJMN51RADO SI NORECIUERE 

OEBllO A QUE se ENCONmARON MOBILIARIOS 

Pol1• ledl<lo 'I porta CPU ) 
NO NO CON BURBUJAS EN lA StJPERF1CIE DE 

lRABAJO Y QUE ESTOS PUEDEN SER 
RESUELlOS POR MEDIO DE lA GARANliA 

se REQUIERE DE UNA REVISIÓN GENERAL. 
OEBIOO A OUE ~ENCONTRARON MOBILIARIOS 

40.4.3 Ch!dense lndepondlanle del escrtlorio de t.53 m x 0.45m C/U 2.DO SUMHS1RAOO SI NOREQUERE NO NO CON BURBUJAS EN LA SUPERFICE DE 
'TRABAJO Y QUE ESTOS PUEDEN SliR 

RESUELTOS POR MEDO DE lA GARANTIA 
40.4.4 AlthM> Upo robot con rudos tipo Bl'BIF CIU 2.DD SUMINISlRADO SI NOREQUERE NO NO NO llENe OBSERVACIÓN 

40.4.5 llUuteno CIU 2.00 NO SUMrflSlRAOO NO NORECUEIU! NOREQUERE NO REQUIERE ..,GUN MUE6LE CUENTA CON SASUREROS DE 
aro""""" &1 "' &"I nF r>CCDTA 



40..S 
40.5 .1 

40.5.2 

40..S.3 

40.5.4 

41 
41.1 

41.1.1 
41.2 

41.2.t 

41.l 

41.3.1 
42 
•z.t 

42.1.1 

42.1.<! 

42.1.3 

42.1.4 

•u 

42.2.1 

42.2.2 

42.2.3 

•u 

':::'.::) 
::::::> 
a 
r 
r--.. '- . 
(A) 

SUMINISTRO E IN"'T&l.ACIÓN DE MODULO ·e• 
llM\JFRI I"!; PARA U!;UARl()SI 

Superficie de lra~ja de 2.DO A D.60 mis. (incluye porta 
tedado y parta CPU) 

Silla S1mHjecuKW1 Hpo B de tela con apoy.ibrazm y altura 
1 ........... 

BalUllllO 

SILl.ERll\ 
SIUERll\ TIPO SECRfTARIAL 
S1net11 foa 'e""'lll"-1'""" b<a201 

SILI..ERIA TIPO SEMI EJECUTIVA 
Sil,.111 uaa Semi .. -•1'9 con b.,. • .,. 

SUMINISTRO E INSTAlACIÓH DE SILLAS DE ESPERI\ 

SDles de ...... .-- ,._...n ----• bnrzo1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALAS oe REUNIONES 
SALA ..... 

Mes. da 11111ni ón tlp1> Owledo para od>O per.sonas 

Sillas semi· ejewll- Upo e de lela con epoyabtazos y allura 
etuslable), An:hl..o Upo robal 

A1d1ho Upo robo\ 

Baswero 

SALA •e• 

Mes• de reunión lipa Redonda de 1.50 mis pe111 seis 
pma11e 

SIHas semi· ejecuUves Upo B de lela con op1>yob~O$ y alluoa 
ajusl8ble). ArchkQ Upo IObOI 

Baut1110 

sALA·c· 

• 
Cl\J l.OD SUMINISlRADO 

CIU 1.0D SUMINISTRADO 

CIU 2.0D NO SUMINISTRADO 

CIU 48.0D SI IMINISlRADO 

CIU 2 .DD SUMINISTRA ~n 

C/U 28.DD Sllt..llNISlRAOn 

CIU 1.00 SUMINISTRADO 

CIU ami NO SUMINISTRADAS 

CIU 1.00 SUMINISTRADO 

CIU 1.00 NO SUMIHISTRAOO 

CIU 1.00 

CIU U.00 NO SUMINISTRADAS 

C/U 1.00 NO SUMtllSlRADO 

., 

• 
SE REOUERE OE UN.\ REVISIOH GENERAL, 

OEBIJO A oue SE ENCOl'ITRARON MOBILIARIOS 
SI NOREQUERE NO NO CON BURBUJAS EN LA SUPERACIE oe 

lRABAJO Y QUE ESlOS PUEDEN SER 
RESUELlOS POR MEDIO DE U\ GllRl\NTIA 

SI NOREOUteRE NO NO NO TIENE OBSERVACIÓN 

NO NOREOUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NINGUNA MESI\ CUENTA CON BASUREROS DE 
.,.., """"" Al 1>1 A., DE OF!;ATA 

SI NOREOUIERE NO NO NO TIENE OBSERVAODN 

SI NO REQUIERE Nn NO NO TIENE OM,~wYA '" N 

SI NnREQlllFRF Nn NO NO TIENE OBSi;RVACIClN 

SE REQUIERE DE UNA REVISION DE 
TORNILU:RIA UTILIZADAS EN LA FUACIÓN DE 

LAS MESAS, DEBIDO A CABEZAS DE TORNIUOS 
A FLOR DE SUPERFICIE. ADICIONALMENTE SE 

SI NO REQUIERE NO NO REQUIERE DE UNA REVISIÓN GENERAL. DEBIDO 
A QUE SE ENCONTRARON MOBILIARIOS CON 
BURBUJAS EN lA SUPERFICE DE TRABAJO Y 
QUE ESTOS PUEDEN SER RESUEL ros POR 

MEDIO DE lA GARANTIA 

EN su LUGAR se HAN ENCOl'ITRADO SIU.AS 
TIPO SECRETAR~ QUE l1nJZA EL PERSONAL 

NO NOREQUERE NO NO OPERATIVO, DE lAS QUE YA se ESTÁ 
HACIENDO uso. DE ESTAS SI.LAS se IBA A 

--•• -·- _.,._ .. • •io\ V __ .._, ••-..t.• 

SI NO REQUIERE NO NO NO TIENE OBSERVACIÓN 

NO NO REQUIERE NOREO\JIERE NOREOUERE NINGUNA MESA CUEl'ITA CON BASUREROS OE 
.&rt u:Dnn Al "' .... DE OFl'ATA 

SE REQUIERE DE UNA REVISIÓN DE 
lORNUERlf\ UllLIZADAS EN LA FUACION DE 

LAS MESAS, DEBIOO A CABEZAS DE lORND.LOS 
f\ FLOR DE SUPERFICE. ADICIONALMENTE SE 

REQUIERE oe UNA REVIS10N GENERAL, DEBDO 
A QUE SE ENCONTRARON MOBILIARIOS CON 
BURBUJAS EN LA SUPERACIE DE TRABAJO Y 
OUE ES1DS PUEDEN SER RESUELlOS POR 

MEDIO DE LA GAAANTIA 

EN su LUGAR se HAN ENCONTRADO SIUAS 
lFO SECRlttARIAL QUE l11LlZA El PERSONAL 

NO NO REQUIERE NO NO OPERATIVO, oe LAS QUE YA SE ESTA 
HACIENDO USO. OE ESTAS SLl.AS SE IBA A 

--:· - ..... -p,.. ... , ...... "'--.-•• .-.A ... 

NO NO REQUIERE NO REQUIERE NOREOUERE NINGUNA MESA CUENTA CON BASUREROS DE 
A,..,'"'º"" Al "' .&N ns: nQ:RTA 



SE REOUIERE DE UHI\ flEVISIÓI~ DE 
lOHNILLERll\ UTUlAOl\S EN ll\ FUl\CIÓN 0E 

LAS MCSAS, DEBIDO A CAOEZAS DF. IOHUUOS 
A FLOR oe SUPERrlCIE. llOICIOHALMF.Ntr- sr-

41.J. I Mcsti dr. rr.uniór1 •ioo Ovafm:tn pnri'I doce personos t;/U IJJO REQUIERE DE UNA REVISIÓN GENF.Rl\L, OEBDO 
/\ ouc; se; [NCONffiAllON MOHLIARIOS CON 
ElUflOUJ/\S EN LA SUPERFICIE DE TllAll/\JO Y 
QUE ESTOS PUEDEN SEH RFSUF.l lOS POR 

MEDIO DE LA Gl\RANlll\ -- EN su LUGAR se 111\N ENCONIR/\00 SILLAS 

Siiias st!lt'll· ojeCUU.-.ls Upo O de l!la COll all0y.lbfnr"5 y nhurn lll'O Stl:Ht:ll\HIAL OUE UTIUZA fl PfflSONJ\L 
423.2 

ajusto~le), l\tdllw llpo rvbol 
CIU 17.00 NO SUMINIS TR/\Dl\S NO NOREOUICllE NO llO OPt:RATIVO, OC UIS OUE YI\ SE ESTA 

11/\CIENOO USO OC: í:ST.AS SflLllS SE 11!1\ 11 
--1il'.AUZA!Ultc._,,uo y ni:yor 1 tC!óN -

42.3.3 llrclliw 1;po robot CIU 1.00 SUMJNIS TRl\00 SI NORECUIERe NO IJQ NO TIEllE O!lSERVl\CIÓtl 

42.3.4 UasurefU 
,..,...__ 

1.00 NO SUMINISffil\00 NO NO REOUIEHE NOHEOUIERE NOHEOUIERE NINGUNA MES/\ CUENTA CON l!llSUREROS Dí. 

/.-:-;;.~U\U\.¡ Uif4~ 
Ar11r.nnn L.ELl\f'l_Plt..QLj¡ll rA 
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